	


1. Ответственным за осуществление производственного контроля является
Директор МУП «Скалинский Жилкомхоз» Гриднев Андрей Валерьевич, тел.  8(383 52) 25-521
(Ф.И.О., должность, телефон)

2. На предприятии имеются в наличии следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” (извлечение);

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

3. Предварительным и периодическим медицинским осмотрам, а также профессиональной гигиенической подготовке подлежат следующие сотрудники:

	№ п/п
	Ф.И.О. сотрудника
	Занимаемая должность

	1
	Гриднев Андрей Валерьевич
	Директор МУП «Скалинский Жилкомхоз»

	2
	Ершова Оксана Николаевна
	Бухгалтер МУП «Скалинский Жилкомхоз»

	3
	Берчатова Наталья Александровна
	Экономист МУП «Скалинский Жилкомхоз»

	4
	Пирогов Александр Андреевич
	Водитель МУП «Скалинский Жилкомхоз»

	5
	Гриднев Валерий Владимирович
	Механизатор МУП «Скалинский Жилкомхоз»

	6
	Мотренко Николай Степанович
	Механизатор МУП «Скалинский Жилкомхоз»

	7
	Антонов Сергей Витальевич
	Электрик МУП «Скалинский Жилкомхоз»

	8
	Детцель Виктор Иванович
	Рабочий МУП «Скалинский Жилкомхоз»

	9
	Муханов Сергей Викторович
	Слесарь МУП «Скалинский Жилкомхоз»

	10
	Хоменко Геннадий Николаевич
	Машинист котельной работающий на твер. топл

	11
	Чернышев Владимир Геннадьевич
	Машинист котельной работающий на твер. топл

	12
	Гринчишин Игорь Владимирович
	Машинист котельной работающий на твер. топл

	13
	Яшин Александр Иванович
	Машинист котельной работающий на твер. топл

	14
	Крепкин Сергей Леонидович
	Машинист котельной работающий на твер. топл

	15
	Ревякин Дмитрий Николаевич
	Машинист котельной работающий на твер. топл

	16
	Забихуллин Газинур Ризович
	Машинист котельной работающий на твер. топл

	17
	Лаптева Ольга Дмитриевна
	Экономист МУП «Скалинский Жилкомхоз»


4. Потенциальную опасность представляют:

загрязнение водозаборных и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения

 (перечислить)
5.  Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:

· журнал контроля качества питьевой воды, в котором представлены перечень показателей и дополнительный перечень показателей (пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети, дополнительные пробы в связи с возникновением паводка, половодий или иных чрезвычайных ситуаций, при повышении показателей относительно фоновых величин и по эпидемическим показателям), адресный список мест отбора проб воды, частота (периодичности) отбора проб воды, количество контролируемых проб воды.

 (перечислить)
6. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор:

- авария на водопроводе

- загрязнение системы водоснабжения 

(перечислить)
7. Усиленный режим контроля качества питьевой воды в соответствии с законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения устанавливается:

- на период паводков, половодий и иных чрезвычайных ситуаций

 (перечислить)
8. Порядок передачи информации по результатам контроля в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области и органу местного самоуправления:

- ежемесячно и при получении результатов, не соответствующих требованиям санитарных правил

 (перечислить)
9. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (перечень указанных мероприятий определяется степенью потенциальной опасности для человека деятельности (выполняемой работы, оказываемой услуги), осуществляемой на объекте производственного контроля, мощностью объекта, возможными негативными последствиями нарушений санитарных правил):

- очистка, ремонт, промывка и дезинфекция сооружений водоснабжения (плановая, внеплановая)

 (перечислить)
10. Отбор проб воды осуществлять в местах забора воды из источника водоснабжения после водоподготовки перед поступлением воды в распределительную сеть, в распределительной сети в том числе на границе эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение, с организациями, осуществляющими транспортировку воды и абонентами:

Перечислить

1. Скважины: 

                                  1. улица Новая № 1 с. Скала Колыванский район Новосибирская область

                                  2. улица Новая № 2 с. Скала Колыванский район Новосибирская область

                                  3. улица Береговая с. Скала Колыванский район Новосибирская область

                                  4. улица Нефтяников с. Скала Колыванский район Новосибирская область

                                  5. улица Луговая с. Скала Колыванский район Новосибирская область

                                  6. улица Лесная с. Скала Колыванский район Новосибирская область

2. Водоразборная колонка: 1. улица Новая № 10 с. Скала Колыванский район Новосибирская область.

3. Разводящая сеть: Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области

11. План-график производственного контроля

	Вода питьевая

	Вода подземных источников питьевая централизованного водоснабжения

	Органолептические показатели
	Нормативный документ
	Кратность проведения исследования
	Точка отбора

	Запах 
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Привкус 
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Цветность 
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Мутность 
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Обобщенные показатели химического состава:
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	
	

	Водородный показатель
	ГОСТ Р 51232-98
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Сухой остаток
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Жесткость общая
	ГОСТ Р 51592-2000
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Окисляемость перманганатная
	ГОСТ Р 51593-2000
	1 раз в год)
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Нефтепродукты 
	
	1 раз в год)
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Поверхностно-активные вещества, анионоактивные
	
	1 раз в год)
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Фенольный индекс
	
	1 раз в год)
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Неорганические и органические вещества
	
	
	

	Алюминий 
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Железо
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Барий 
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Бериллий 
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Бор (В, суммарно)
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Марганец
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Молибден
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Никель 
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Нитраты
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Сульфаты
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Фториды
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Хлориды
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Токсичные элементы:
	
	
	

	Медь (Cu, суммарно)
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Свинец (Pb, суммарно)
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Кадмий (Cd, суммарно)
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Цинк 
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Мышьяк (As, суммарно)
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Органические вещества:
	
	
	

	y-ГХЦГ (линдан)
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	ДДТ (сумма изомеров)
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	2,4-Д
	
	1 раз в год
	

	Микробиологические показатели
	СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ Р 51593-2000
	МУК 4.2.1018-01
	

	Общее микробное число (ОМЧ)
	
	4 (по сезонам года)
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	
	4 (по сезонам года)
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Термотолерантные колиформные

 бактерии (ТКБ)
	
	4 (по сезонам года)
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная

	Радиологические показатели:
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	
	

	Общая альфа и бета радиоактивность 
	
	1 раз в год
	Скважины с. Скала Колыванского района НСО

улиц Новая №1, № 2, Нефтяников, Береговая, Луговая, Лесная


	Вода  питьевая централизованных систем водоснабжения

	Обобщенные показатели

химического состава:
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	
	

	Водородный показатель
	ГОСТ Р 51232-98
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Сухой остаток
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Жесткость общая
	ГОСТ Р 51592-2000
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Окисляемость перманганатная
	ГОСТ Р 51593-2000
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Нефтепродукты 
	
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Поверхностно-активные вещества, анионоактивные
	
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Фенольный индекс
	
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Неорганические и органические

вещества
	
	
	

	Железо
	
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Марганец
	
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Нитраты
	
	1 раз в год
	

	Сульфаты
	1 раз в год
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Фториды
	1 раз в год
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Хлориды
	1 раз в год
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Кальций
	РД 52.24.495-95
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Магний
	ГОСТ 18164-72
	1 раз в год
	

	Молибден
	ГОСТ 4151-72
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Токсичные элементы:
	Указание к ГОСТ 2761-84
	
	

	медь
	ГОСТ 4011-72
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	свинец
	ГОСТ 4974-72
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	кадмий
	ГОСТ 18826-73
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	цинк
	ГОСТ 4389-72
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	мышьяк
	ГОСТ 4386-89
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Вещества, оказывающие влияние на органолептические свойства воды:
	
	
	

	привкус, запах, цветность, мутность
	ГОСТ 4245-72
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Органические вещества
	
	
	

	Санитарно-токсикологические показатели:
	
	
	

	аммиак и ионы аммония
	
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	нитриты
	
	1 раз в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Микробиологические показатели
	СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ Р 51593-2000 МУК 4.2.1018-01
	
	

	Общее микробное число (ОМЧ)
	
	4 пробы в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	
	4 пробы в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Термотолерантные колиформные

 бактерии (ТКБ)
	
	4 пробы в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Споры СРК
	
	4 пробы в год
	Водоразборный кран, Администрация Скалинского сельсовета ул. Чехова, 47 с. Скала Колыванского района Новосибирской области


	Вода  питьевая централизованных систем водоснабжения

	Обобщенные показатели

химического состава:
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	
	

	Водородный показатель
	ГОСТ Р 51232-98
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Сухой остаток
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Жесткость общая
	ГОСТ Р 51592-2000
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Окисляемость перманганатная
	ГОСТ Р 51593-2000
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Нефтепродукты 
	
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Поверхностно-активные вещества, анионоактивные
	
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Фенольный индекс
	
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Неорганические и органические

вещества
	
	
	

	Железо
	
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Марганец
	
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Нитраты
	
	1 раз в год
	

	Сульфаты
	1 раз в год
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Фториды
	1 раз в год
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Хлориды
	1 раз в год
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Кальций
	РД 52.24.495-95
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Магний
	ГОСТ 18164-72
	1 раз в год
	

	Молибден
	ГОСТ 4151-72
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Токсичные элементы:
	Указание к ГОСТ 2761-84
	
	

	медь
	ГОСТ 4011-72
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	свинец
	ГОСТ 4974-72
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	кадмий
	ГОСТ 18826-73
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	цинк
	ГОСТ 4389-72
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	мышьяк
	ГОСТ 4386-89
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Вещества, оказывающие влияние на органолептические свойства воды:
	
	
	

	привкус, запах, цветность, мутность
	ГОСТ 4245-72
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Органические вещества
	
	
	

	Санитарно-токсикологические показатели:
	
	
	

	аммиак и ионы аммония
	
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	нитриты
	
	1 раз в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Микробиологические показатели
	СанПиН 2.1.4.1074-01 ГОСТ Р 51593-2000 МУК 4.2.1018-01
	
	

	Общее микробное число (ОМЧ)
	
	4 пробы в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	
	4 пробы в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Термотолерантные колиформные

 бактерии (ТКБ)
	
	4 пробы в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области

	Споры СРК
	
	4 пробы в год
	Водоразборная колонка, ул. Новая, 10 с. Скала Колыванского района Новосибирской области


